Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

ENERGETIKAI SZAMITAS ENGEDELYEZESI TERVDOKUMENTACIOHOZ

Fpiilet:
Oktatasi épiilet
Cim: 3641 Nagybarca (tornaszoba kialakitas feldjitdssal), Kossuth utca 30
Helyrajzi szam: 2-3
Megrendeld:
Név: Nagybarca Kézsegi Onkormanyzat
Cim: 3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.
Tel.: -
Email: -
Kapcsolattarts: -
Tervezo:
Cégnév: Hargitai Janos
Székhely: 3200 Gyongyos, Pesti u. 46/3
Tervezé neve: Hargitai Janos
Fajlagos héveszteségtényezd: 0,21 W/m3K
Faylagos hoveszieséglényezd kivelelményéricke: 0,34 Wim3K
Hajlagos hiveszteségtényezd a kovetelményérték szazalékaban: 60,22 %
Osszesitett energetikal jellemed, Ly, 120,36 kWh/m2a
Fiités fajlagos primer energiafogyasztisa, Hg: 95,88 kWh/m?2a
Az mgatlan alacsony energiafogyasztasii-e (256/2011. (X11. 6.) Korm. rendelet): Nem
Osszesitett energetikan jellemzd kovetelményértéke, Epy,: 85,00 kWh/m2a
Oss7esitett energetikai jellemz a kévetelmény s7azalékaban: 141,60 %
an=+D < 40 % Minimalis enerpiaigényii
an- D 40 - 60 % Kicmelkeden mnapy  cnerpiahatékonysaen
an 61 - 80 % Kazel nulla energiaigényre vonatkoso kivelelménynél jobb
pp [ . . 81 - 100 % Kazel nulla energiaigényre vonatkosé  kdvelelményeknek megleleld
kiivelelmény
cc B ’ 101 - 130 %  Korszeri
pp <4160 % 131 - 160 %  Korszeriit meekozelitd
rrE DO 161 - 200 %  Atlagosndl jobb
UL — 201 - 250 % Atlagos
oo I 251 - 310 %  Aflaost mepkozelitd
rr D 311 - 400 %  Giyenge
n D 401 - 500 %  Rossz
IT I = 500 % Kiemelkedden rossz
Energetikai mindség szerinti besorolas terv szerint: DD ( Korszeriit megkdzelit )
Teljesitendd kovetelményrendszer (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet, 6.§): Koltségoptimalt
Osszesitett energetikai jellemz6 kovetelményérieke, o ksg: 130,67 kWh/m2a

Az épilet a kovetelményeknek MEGFELEL!

Nyari tilmelegedésre vonatkozo észrevétel: s . - -
© Nyari tilmelegedés veszélye nem all fenn!

Diétum: Tervlapszam: Aldiras:
2017.07. 11. LET20170183
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Projektben kdzremiik6d6k adatai
Hargitai Janos, Jogosultsagi szam:1E-10-00537

Projekt jellemz6i
Lpiilet besorolasa:
Sugirzas hasznositast (ényezo, (&)
Tarsashdz lehtil feltilete, (A):
Tarsashaz Lol rlogata, (V),:

Felilet'térfogat arany, (A/V):

ZAUAEIY:

Fajlagos hiveszteség tényezd, q:

Osszesitett energetikai jellemeo, L

Teljesitendd kavetelményrendszer:

Fajlagos hdveszleség Wnyesd kivetelményéricke, gy
Osszesilelt energetikai jellemzd kévelelményértéke, Lomxn:
Oss7esitett enerpetikai jellemz6 kovetelményértéke, Fpmkiise:

Teljesitményszazalek:

Lpiilet tipusa:

Netto alapteritlet, (Aney:

Netto fiitott alaptertilet, (Ay):

Atlagos légesereszam a [itési idényben, (n):
[.égcsereszam a nydri idényben, (npy;.):
Tomitetlenségbdl s7armaza 1égesere novekedés, (ny):
Szakaszos lizem miatu korrekeios szorzo, (o)

Sugdrzasi nyereség (nydri talemelegedés s7imitisahoz), (Qqgnyar):

Bels® honyereség atlagos értéke, (qp,):
Projekt kiegészité adatai

A lanusilas targya:

Fpiilet/rendeltetési egység funkcidja:

Cpiicsi technologia:

Epilés éves

Legutabbi fehijits éve:

Meglyulé encrgia [elhasznalas:

Fiitott szintek szama:

Miemléki védettség:

Uj ¢épités-c:

Feyedi tanusitvany azonositd kodszamat meg kell adni:

Alatamaszté munkarész

Sugérzasi hényereség (egvens. hom. kilonbség szamitasihoz), QuatQsia:

Sugarzas: nyereséy ([yl. hoveszieségiény. szamitasahoz), Q.qmQqq:

Hargitai Janos

Nehéz szerkezetii épiilet, m2400 kg/m?
0,75

1282,00 m?

1311,00 m3

0,98 m2/m?3

266,47 kW

172,91 WIK

0,21 W/im3K

120,36 kWh/m2a

Kodltségoptimalt

0,34 W/m3K

85,00 kWh/m2a

130,67 kWh/m2a

141,60 %

Az Osszesitett energetikai jellemzé megfelel.
A fajlagos hdveszteség tényezd megfelel.
Oktatasi épiilet

255,30 m?2

255,30 m?2

0,9

6,00

0,00

1.0

1071,33 kW

1057,72 kWh/a

9,0 W/m?2

Onallé rendeltetési egység
Nevelési-oktatasi
hagyomanyos (tégla)

1940

2010

Nincs

1

Nem védett

Nem

Nem
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Hatarold rétegrendek

Rétegrend neve:
Tipusa:
Rétegtervi hdatboesatasi tényezd:

Megengedell ériéke:

Lredd hédatboesatast iényezo:

Telulet:

Homérséklet korrekeids tényezd, (L0

ITohidak hatasat kilejez6 korrekeids (ényezd, (3):
Kiilsé felitleti ellenallas:

Belsd felileti ellenallds:

Tyjlagos 16mey:

Tajlagos hdtarold 16mey:

Rétegrend belilrdl kifelé:

Eszak-nyugati homlokzati fal
Homlokzati fal

0,22 WimZK

0,24 Wim2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezd megfeleld.
0,25 Wim2K

23,04 m?

1,00

0,15

0,04 m2K/W

0,13 m2K/W

1319,00 kg/m?

0,00 / 196,50 kg/m?

Réteg neve d [em] AWmK] | T | e [kIkgK] p [kem®] | & [¢/msMPu] ¢[-]
Mészvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Kozepes terméskolal 64,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX L 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVI'T vékonyvakolat| _, 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90

167.6
4644

Rétegrend neve:
Tipusa:
Réteglervt hédtboesatast iényezd:

Megengedett értéke:

Lredd hédatboesatast iényezo:

Feliilet:

TTomérséklel korrekeids iényezd, (p):

Hohidak hatésat kifejezt korrekeids tényezd, (y):
Kiilsé felitleti ellenallas:

Belso leliletr ellenallas:

Fajlagos tomeg:

Tajlagos hdtarold 16mey:

Eszak-keleti homlokzati fal 1
Homlokzati fal

0,22 W/m2K

0,24 Wim2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
0,25 W/m2K

31,55 m2

1,00

0,15

0,04 m2K/W

0,13 m2K/W

1319,00 kg/m?

0,00 / 196,50 kg/m2
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Rétegrend belulvél kifelé:
Réteg neve d|em| A|WimK | | FyFFy*Ea ¢ |k)/kaK | p [ke/m3| | & ]gimsMPa| g]-|
Meészvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Kozepes terméskifal 64,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX E 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyvakolat| 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90
o gty
C‘\ O
s | ' PO 17580,00
v
FF ____ —
26 :1:79 s [em]

Rétegrend neve: Eszak-keleti homlokzati fal 2
Tipusa: Homlokzati fal
Rétegtervi hdathocsatasi tényezd: 0,22 Wim2K
Megengedett ¢éricke: 0,24 W/m2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Lredo hoatbocsatast (ényezo: 0,26 W/m2K
Felilel: 26,10 m2
Hémérséklet korrekeids tényezd, (p): 1,00
II6hidak hatasat kilcjezo korrekeios iényezd, (3): 0,15
Kiilsé feliileti ellenallas: 0,04 m2K/W
Belst feliileti ellenallds: 0,13 m2K/W
Fajlagos (6mey: 1079,00 kg/m?2
Fajlagos hétarold tomeg: 0,00 / 196,50 kg/m?
Rétegrend beliilrdl kifelé:
Réteg neve d|om| AWK] | Fp¥fFy*F ¢ |lkJ/keK | p |ke/m3| [ ]amsMPa] g|-|
Meészvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Kozepes terméskifal 52,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX L 14,00 0,04 1,01 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyvakolat| 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Rétegrend neve:
Tipusa:
Rélegierv hdatboesatast (ényczd;

Megengedett értéke:

Fredo hodthocsatasi tényezo:

Feliilet:

Kiilsé felaletn ellenallas:
Belso [elidet: cllendllas:
Fajlagos témeg:
Fajlagos hétarolo 1omeg:

Rétegrend beliilrdl kifelé:

TTomérséklel korrekeids iényezd, (p):

Hohidak hatésat kifejezd korrekeids tényezd, (3):

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Padlas fodém

Padlas és bavotér alatti fodem
0,13 W/m2K

0,17 W/im2K

0,13 W/m2K

255,30 m2

0,90

0,10

0,04 m2K/W

0,10 m2K/W
450,60 kg/m?2

0,00 / 143,58 kg/m?

Réieg neve d [em] ATWmK] | F7*Fp*Fa | ¢ [kIkeK] | p [kg/m3] |6 [emsMPa] &[]
Miszvakolat 1,00 0,81 1,01 092 1650,00 0,02 0,90
Vb. gerendds fodém E+EB 60/19 20,00 1,20 1,00 0,90 141200 0,40 0,90
Vasalt beton, 2% vashanyad 6,00 2,50 1,02 1,00 2400,00 130,00 0,94
IIDPL paraltkezo [0lia 0,08 0,10 1,00 0,00 0,09 450000,00 0,90
URSA PURE 35 RN FEL 2200 0,03 1,00 0,84 35,00 0,16 0,90
s g
e R tH_'i:::::::::_‘_‘::_1;_;;1_9_5_9_ - 19,8420.00
1955 19.85
g

it
vy

s |em|

Rétegrend neve:
Tipusa:

Réteglervt hédtboesatast iényezd:

Teliilet:

Belsd felileti ellenallds:

Tajlagos 1omey:

Fajlagos hétarold tomeg:

Felilleti hdatbocsdtasi ténye7d transzm. veszteségekhez:

Talajszint és padloszint kozotti atlagos kiilonbség:

Talajon fekvé padlé
Talajon fekvé padlé
0,47 W/im2K

0,25 W/im2K

255,30 m2

0,17 m2KIW

0,15m

1716,90 kg/m?2

0,00 / 232,00 kg/m?2
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Rétegrend belulvél kifelé:

p [Pa]

Réteg neve d|em| AWK ]| FyFEyFE o | e [kIkeK ] | p [keim3| B |aimsMPa g]-|
Mizas kerdmia Jarolap - Iidegburkolat 1,50 1,00 1,00 1,00 2000,00 200,00 0,90
Weber.mv estrich aljzatkiegyenlité 0,50 0,90 1,00 1,23 2000,00 22,00 0,90
Vasalt beton, 2% vashanyad 8,00 2,50 1,02 1,00 2400,00 130,00 0,94
NIKECELL LIT lépéshangszigeteld 5,00 0,05 1,01 1,46 10,00 34,00 0,90
Llastovill B-PV 4 /K 0,40 0,12 1,00 1,68 1100,00 0,00 0,90
Vasalt beton, 2% vashanyad 15,00 2,50 1,01 1,00 2400,00 130,00 0,94
Kaviesleltiliés 20,00 0,35 1,00 0.84 1800,00 0,07 0,28
Termett talaj 20,00 116 1,00 0,84 180000 0,05 0,38
‘Tomor fold 20,00 233 1,00 0,84 200000 0,05 0,90

t 1°C]|

£20.00

s [em]

Rétegrend neve:
Tipusa:
Réteglervt hédtboesatast iényezd:

Megengedett értéke:

Lredd hodtbocesatist 1ényezd;
Feliilet:

TTomérséklel korrekeids iényezd, (p):

Kiilsé felitleti ellenallas:
Belsd felileti ellenallds:
Tajlagos wmeg:

Fajlagos hétarold tomeg:

II6hidak hatasit kilejez6 korrekeids iényezd, (7);

Fiitott-fiitetlen fal

Flitott és fiitetlen terek kozotti fal
0,22 W/m2K

0,26 W/m2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
0,13 W/im2K

25,86 m2

0,54

0,05

0,04 m2K/W

0,13 m2K/IW

1319,00 kg/m?2

3,60 / 196,50 kg/m?
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Rétegrend belulvél kifelé:

Réteg neve d|em| A|WimK | | FyFFy*Ea ¢ |k)/kaK | p [ke/m3| | & ]gimsMPa| g]-|
Miszvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Koézepes terméskolal 64,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX E 14,00 0,04 1,03 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyvakolat| . _0,20 0,99 1,02 0,88 1800,00 0,02 0,90

1198.8

Rétegrend neve:

Tipusa:

Megengedell ériéke:

Telilet:

Kiilsé felileti ellendllas:
Belsé felileti ellendllds:

Taylagos 1womeg:

Fajlagos hétarold tomeg:

Rétegrend beliilrdl kifelé:

Rétegtervi hdathocsatasi tényezd:

Lredd hédatboesatast ényezo:

Homérséklet korrekeids tényezd, (p):

ITohidak hatasat kilejez6 korrekeios (ényezd, (y):

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Dél-nyugati homlokzati fal 1

Homlokzati fal

1319,00 kg/m?2
0,00 / 196,50 kg/m?2

0,22 W/m2K
0,24 W/m2K

0,25 W/im2K
15,90 m2
1,00

0,15

0,04 m2K/wW
0,13 m2K/IW

Réteg neve d]em| AWmK]| | F*Fy*E ¢ |lkJ/keK | p |ke/m3| [ ]amsMPa] g -]
Mészvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Kozepes terméskolal 64,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX L 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyvakolat| 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90

t]C

8]
fas]

e
(o] an]

[l
ot H
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai

Janos

Rétegrend neve:
Tipusa:
Rélegierv hdatboesatast (ényczd;

Megengedett értéke:

Fredo hodthocsatasi tényezo:
Feliilet:

TTomérséklel korrekeids iényezd, (p):

Kiilsé felaletn ellenallas:
Belso [elidet: cllendllas:
Fajlagos témeg:
Fajlagos hétarolo 1omeg:

Rétegrend beliilrdl kifelé:

Hohidak hatésat kifejezd korrekeids tényezd, (3):

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Dél-nyugati homlokzati fal 2

0,00 / 76,80 kg/m?

Homlokzati fal
0,17 Wim2K
0,24 W/m2K

0,20 W/m2K
69,33 m?
1,00

0,15

0,04 m2K/W
0,13 m2K/W
240,00 kg/m?2

Réleg neve dfem] | A [WmK]Fr*Fag*F alc [kTkeK]| p [kegim31g [ormsMP4] &[]
Mészvakolal 1,00 0,81 1,01 092 1650,00 0,02 0,90
Mrotherm 30 N+F Porotherm I'M falazohabarcegal 30,00 0,17 1,01 1,00 670,00 6,00 0,90
FRONTROCK MAX E 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyyakolat 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90
[=gte=

19.4720.00
19,51

s [em]

Rétegrend neve:
Tipusa:
Réieglervi héatbocsatas: iényerd:

Megengedell ériéke:

Hredo hoathocsatasi ényezo:
Felilet:

Homérséklet korrekeids tényezd, (p):

Kiilso [eliiletr ellenallas:
Belsd felileti ellenallds:
Taylagos 1womeg:

Fajlagos hétarolé tomeg:

ITohidak hatasat kilejez6 korrekeids (ényezd, (3):

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.

Dél-keleti

0,00 / 196,50 kg/m?2

homlokzati fal 1
Homlokzati fal
0,22 W/m2K
0,24 W/m2K

0,25 W/m2K
1,95 m2

1,00

0,15

0,04 m2K/W
0,13 m2K/IW
1319,00 kg/m2

8AD1743686DBEO6B1444A1813795EF69

8/22 oldal



Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Rétegrend belulvél kifelé:

Réteg neve d|em| A|WimK | | FyFFy*Ea ¢ |k)/kaK | p [ke/m3| | & ]gimsMPa| g]-|
Miszvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90
Koézepes terméskolal 64,00 1,28 1,00 0,92 2000,00 0,02 0,90
FRONTROCK MAX E 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90
DRYVIT vékonyvakolat| 0,20 0,99 1,01 0,88 1800,00 0,02 0,90

o gty

b
3
9]

el S

“1L79 s [em]

Rétegrend neve:
Tipusa:
Rétegtervi hdathocsatasi tényezd:

Megengedell ériéke:

Lredd hédatboesatast ényezo:
Feliilet:

Homérséklet korrekeids tényezd, (p):

Kiilsé felileti ellendllas:
Belsé felileti ellendllds:

Taylagos 1womeg:

Fajlagos hétarold tomeg:

Rétegrend beliilrdl kifelé:

ITohidak hatasat kilejez6 korrekeios (ényezd, (y):

Dél-keleti homlokzati fal 2
Homlokzati fal

0,17 Wim2K

0,24 W/m2K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
0,20 W/m2K

3,12 m2

1,00

0,15

0,04 m2K/wW

0,13 m2K/IW

240,00 kg/m2

0,00 / 76,80 kg/m?

Réteg neve dlem| | AWK |[F#Fy*F 4 le [kIkaK ]| p [ke/m3 |3 [o/msM Py g -]

Mészvakolat 1,00 0,81 1,01 0,92 1650,00 0,02 0,90

Pprotherm 30 N+I7 Porotherm TM [alazohabarcegal 30,00 0,17 1,01 1,00 670,00 6,00 0,90
FRONTROCK MAX L 14,00 0,04 1,00 0,84 135,00 1,00 0,90

DRYVIT vékonyyakolat 0,20 0,99 1,01 (,88 1800,00 0,02 0,90

o=
==t
o
=+=F
-~ ] S8
=Z_1F L
-1,84
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Auricon Energetic 2.5.30 « Jogosult felhasznalé: Hargitai Janos

Epiilet rendeltetési egységeinek adatai
1. Cgység neve:
Mennyiség:
Alaptertilet:
Térlogat:

1. Helyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Paratartalom:

2. Ielyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogat:
Homérséklet:
Paratartalom:

3. Ilelyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogat:
Hémérséklet:
Pératartalom:

4. Helyiség neve:
Tipus:
Alapteriilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Pératartalom:

5. Ilelyiség neve:
Tipus:
Alapteriilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Pératartalom:

6. Ileclyiség neve:
Tipus:
Alapteriilet:
Térlogat:
Hémérséklet:
Paratartalom:

7. elyiség neve:
Tipus:

Alaptertilet:

Boévitett épiiletrész
1

255,30
765,90
Kozlekedd_1
Folyosé
24,36 m2
73,08 m?
18,00 °C
50,00 %
Tornaszoba
Tornaterem
60,00 m?
180,00 m3
16,00 °C
50,00 %
Tornaszer raktar
Raktar

12,69 m?
38,07 m3
16,00 °C
50,00 %
Takaritészer tarolo_1
Raktar

2,43 m2

7,29 m?
16,00 °C
50,00 %
Ovénéi szoba
Iroda

15,04 m?
45,12 m3
20,00 °C
50,00 %
Koézlekedd_2
Folyosé

6,93 m?
20,79 m3
18,00 °C
50,00 %
Teakonyha
Konyha

8,40 m?
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Térfogat:
[T5mérscklet:
Paratartalom:
8. Helyiség neve:
Tipus:
Alapterilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Pératartalom:
9. Ilclyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogal:
[T5mérscklet:
Paratartalom:
10. Tlelyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogal:
Hémérséklet:
Pératartalom:
11. Helyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Pératartalom:
12. Helyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Paratartalom:
13. Tlelyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogat:
Homérséklet:
Paratartalom:
14. Tlelyiség neve:
Tipus:
Alapleriilet:
Térlogat:

Hémérséklet:

25,20 m3

16,00 °C

75,00 %
Személyzeti 61t6zé
Olt6z6

8,54 m2

25,62 m3

18,00 °C

50,00 %
Személyzeti firdd
Fiirdé, zuhanyzo
1,92 m?

5,76 m3

22,00 °C

75,00 %
Személyzeti WC
wcC

1,92 m2

5,76 m3

16,00 °C

50,00 %

vendég WC

wcC

1,92 m2

5,76 m3

16,00 °C

50,00 %
Fézékonyha
Konyha

31,27 m?

93,81 m3

16,00 °C

75,00 %

Fehér mosogatoé
Konyha

7,20 m?

21,60 m3

16,00 °C

75,00 %

Fekete mosogaté
Konyha

7,86 m?

23,58 m3

16,00 °C
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15.

16.

17.

19.

22

Paratartalom:
[lelyiség neve:
Tipus;
Alaptertilet:
Térlogat:
Homérséklet:
Paratartalom:
[lelyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogat:
Hémérséklet:
Pératartalom:
[lelyiség neve:
Tipus:
Alaptertlet:
Térfogat:
[T5mérscklet:

Paratartalom:

. Helyiség neve:

Tipus:
Alaptertilet:
Térfogat:
[T5mérscklet:
Pératartalom:
[lelyiség neve:
Tipus:
Alaptertilet:
Térlogal:
[T5mérscklet:

Paratartalom:

. Helyiség neve:

Tipus:
Alaptertilet:
Térlogal:
Hémérséklet:

Paratartalom:

. Helyiség neve:

Tipus:
Alaptertilet:
Térfogat:
[Tomérséklet:
Pératartalom:

Helyiség neve:

75,00 %

Zoldség eldkészitd
Konyha

4,36 m?

13,08 m3

16,00 °C

75,00 %
Gazdasagi folyoso
Folyosé

14,74 m?2

44,22 m3

18,00 °C

50,00 %
Huselékészité
Konyha

7,60 m?

22,80 m3

16,00 °C

75,00 %
Gazdasagi iroda
Iroda

10,36 m?

31,08 m3

20,00 °C

50,00 %
Takaritoszer tarolo_2
Raktar

1,92 m?

5,76 m3

16,00 °C

50,00 %
Foldesaru raktar
Raktar

4,82 m?

14,46 m3

16,00 °C

50,00 %

Raktar_1

Raktar

10,51 m2

31,53 m?

16,00 °C

50,00 %
Raktar_2
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Tipus: Raktar
Alapteriilet: 10,51 m?2
Térlogat; 31,53 m3
Hémérséklet: 16,00 °C
Paratartalom: 50,00 %
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Nyilaszard szerkezetek
Név:

Névleges méretek:

Bevilagito [eliilet:
Sugdrzasatbocsatasi tényezd,g:
U,:

u

W

Hoatbocsatasi tényezdk megengedett értékei:

Aryékol6 szerkezet(ek):
Nyar amyckolasi 1ényezo:
Teél arnyckolasi 1ényezé:
Sugdrzasi nycreség a [iiés: idényre:
Sugdrzast nyereség a nyan wilmelegedéshez:
Sugarzasi nyereség a Ath szamitisahoz:
Tajolasok, mennyiségek:
Osszmennyiséy:
1 mennyiség:
Darabszam:
Kapesolt rétegrend:
Alaprajzi s70g:
Dalésszog:

Ehhez a tajolashoz kapcesolt hanyad:

Tipus: Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszaroé (>0,5 m?)

Eszak-nyugati nyilaszaré

180,00 cm x 150,00 cm (2,70 m2]

2,24 m?

0,45

0,50 W/m2K

1,00 W/m2K

Ug max = 1,00 W/m2K, Uy, max = 1,15 W/m2K
A nyilaszaré Ug,UW tényezdi megfelelnek.
Kilsd: -- ; Kdzbensd: -- ; Belsd: Vilagos, fix, fliggdny
0,45

0,45

102,11 kWh/a

115,72 kW

27,57 kW

3db/8,10m2

3 db/8,10m2
Eszak-nyugati homlokzati fal

315,00 °
0,00°
100,00 % / 8,10m2

Név:

Tipus:

Névleges méretek:

Bevilagito [elilet:
Sugdrzasatbocsatasi tényezd, g
Uy

U,

Hoatbocsatasi tényezdk megengedett értékei:

Arnyékols szerkezet(ek):
Nyari arnyékolasi tényezd:
Teél arnyckolast (ényezo:
Sugdrzasi nyereség a fiitési idényre:
Sugarzasi nycreség a nyar talmelegedéshes
Sugdrzisi nycreség a Atb szamitdsahoz:
Tajolasok, mennyiségek:
Osszmennyiség:
1 mennyiség:
Darabszam:
Kapesoll rétegrend:

Alaprajzi s70g:

Eszak-keleti nyilaszaré 1

Kiillénleges livegezés

140,00 cm x 140,00 cm (1,96 m2]

1,86 m2

0,63

1,20 W/m2K

1,20 W/m2K

Ug max = 1,00 W/m2K, Uy, nax = 1,20 W/im?K
A nyilaszaré Ug vagy U,, tényezdje NEM FELEL MEG.
Kilsé: -- ; Kézbensé: -- ; Belsé: --

1,00

1,00

703,84 kWh/a

703,84 kW

175,96 kW

4 db/ 7,84m2

4 db/ 7,84m2
Eszak-keleti homlokzati fal 1

45,00°
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Déolésszag:

Lhhez a tyjolashoz kapesoll hanyad:

0,00°
100,00 % / 7,84m?2

Név:

Tipus:

Névleges méretek:

Bevilagito felilet:
Sugarzasatbocsatas iényezd, g
Uy

U

[16atboesatast iinyez0k megengedell értéker:

Aryékol6 szerkezet(ek):
Nyari arnyekolasi enyezd:
Teél arnyckolast (ényezo:
Sugdrzasi nycreség a [iiés: idényre:
Sugarzasi nyereség 4 nyar lalmelegedéshes:
Sugarzasi nyereség a Atb szamitdsahoz:
Tajolasok, mennyiségek:

Osszmennyiség:

l.mennyiséy:
Darabszam:

Kapesolt rétegrend:
Alapraja szog:

Déolésszag:

Fhhez a tdjolashoz kapesolt hanyad:

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszaro (>0,5 m?)

Dél-nyugati nyilaszaro 1

120,00 cm x 60,00 cm (0,72 m2

0,58 m?2

0,45

0,50 W/m2K

1,00 W/m2K

Ug,max = 1,00 WImZK, Uy, max = 1,15 W/m2K
A nyilaszaré Ug,U,, tényez6i megfelelnek.
Kilsd: -- ; Kdzbensd: -- ; Belsd: Vilagos, fix, fliggdny
0,45

0,45

34,99 kWh/a

34,99 kW

8,75 kW

2 db/1,44m?

2 db/ 1,44m2
Dél-nyugati homlokzati fal 2

225,00 °
0,00 °
100,00 % / 1,44m?

Név:

Tipus:

Névleges méretek:

Bevilagito feliilet:
Sugirzasatboesalasi ienyezd, g
Uy

Usy:

[I6atboesalast iényezdk megengedett éricker:

Arnyékolo s7erkezet(ek):
Nyar amyckolasi 1ényezo:
Téli arnyékoldsi tényezo:
Sugdrzdsi nyereség a filtési idényre:
Sugdrzast nyereség a nyan wilmelegedéshez:
Sugarzasi nyereség a Atb szamitdsahoz:
Tajolasok, mennyiségek:

Osszmennyiség:

l.mennyiség:
Darabszam:

Kapesolt rétegrend:

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszaré (>0,5 m?)

Dél-nyugati nyilaszaro 2

150,00 cm x 150,00 cm (2,25 m2

1,87 m2

0,45

0,50 W/m2K

1,00 W/m2K

gmax = 1,00 W/m2K, Uy may = 1,15 W/im2K

A nyilaszaré Ug,U,, tényez6i megfelelnek.

c

Killsé: - ; Kdzbensd: - ; Belsé: Vilagos, fix, fllggény
0,45

0,45

113,45 kWh/a

113,45 kW

28,36 kW

2db/4,50m2

2 db / 4,50m2
Dél-nyugati homlokzati fal 2
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Alaprajzi s70g:
Dalésszog:

Lhhez a tijolishoz kapesoll hanyad;

225,00 °
0,00 °
100,00 % / 4,50m?2

Név:

Tipus:

Névleges méretek:

Bevilagito lelilet:
Sugirzasatboesalasi ienyezd, g
Uy:
Upn:

Hoatbocsatasi tényezd megengedett értéke:

Amyékol(’) szerkezet(ek):
Nyar amyckolasi 1ényezo:
Teél arnyckolast (ényezo:
Sugarzast nyereség a [iitést idényre;
Sugérzasi nyereség a nyari tilmelegedésher:
Sugdrzisi nycreség a Atb szamitdsahoz:
Tajoldsok, mennyiségek:

Osszmennyiség:

1 mennyiség:
Darabszam:

Kapesolt réiegrend:
Alaprajzi s70g:
Dolésszog:

Lhhez a tyjolashoz kapesoll hanyad:

Mianyag hdszigetelt bejarati ajté Dél-nyugat
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kdzotti ajté
110 cm x 210 cm (2,31 m2)

1,40 Wim2K
Up,max = 1,45 Wim2K
A nyilaszaré Up tényezdje megfelel.

1 db / 2,31m?

1 db / 2,31m?
Dél-nyugati homlokzati fal 2

225,00 °
0,00°
100,00 % / 2,31m?2

Név:

Tipus:

Névleges méretek:

Bevilagito [eliilet:
Sugirzasatboesalasi ienyezd, g
Uy
Upy:

[I6atboesalast iényezd megengedett éricke:

Arnyckolo szerkezet(ck):
Nyéri amyékoldsi tényezd:
Téh amyékoldsi tényezo:
Sugdrzasi nycreség a [iiés: idényre:
Sugérzasi nyereség a nyari tilmelegedésher:
Sugdrzisi nycreség a Atb szamitdsahoz:
Tajolasok, mennyiségek:

Osszmennyiséy:

l.mennyiség:
Darabszam:

Miianyag hészigetelt bejarati ajté Dél-kelet
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kdzotti ajté
150 cm x 210 cm (3,15 m2)

1,40 W/m2K
Up,max = 1,45 Wim2K
A nyilaszaré Up tényezdje megfelel.

1 db/ 3,15m2

1 db/ 3,15m2
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Kapesolt rétegrend:
Alapraja szog:
Délésszig:

Ehhez a tdjolashoz kapesolt hanyad:

Dél-keleti homlokzati fal 1
135,00 °

0,00 °

100,00 % / 3,15m?2

Névleges méretek:

Bevilagito [eliilet:
Sugarzasitbocsatdsi tényezd,g:
U,:

u

W

Hoatbocsatasi tényezdk megengedett értékei:

Arnyckolo szerkezet(ck):
Nyar amyckolasi 1ényezo:
Téli arnyékolasi ényezd:;
Sugdrzasi nyereség a fiitési idényre:
Sugdrzast nyereség a nyan wilmelegedéshez:
Sugdrzasi nyereség a Ath szamitisihoz:
Téjoldsok, mennyiségek:
Oss7mennyiség:
1 mennyiség:
Darabszam:
Kapesolt rétegrend:
Alaprajzi s70g:
Dalésszog:

Ehhez a tdjolashoz kapesolt hanyad:

Transzmissziés héveszteségek

Neév: Eszak-keleti dupla soros iivegtagla
Tipus: Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszaré (>0,5 m?)

90,00 cm x 60,00 cm (0,54 m?2)

0,41 m?

0,63

0,50 W/m2K

1,00 W/m2K

Ug max = 1,00 W/m2K, Uy max = 1,15 W/im?K
A nyilaszaré U,,U,, tényezdi megfelelnek.
Kilsd: -- ; Kézbensd: -- ; Belsd: Vilagos, fix, fliggdny
0,45

0,45

103,34 kWh/a

103,34 kW

25,83 kW

6 db/ 3,24m?2

6 db / 3,24m2
Eszak-keleti homlokzati fal 1

45,00°
0,00 °
100,00 % / 3,24m?2

Mesnaverds

Osszesitis
Rategrendek
Eszale avugati hemlokzati fal (Homislezati £af)

Exzak-kalati homlolazati fal 1 (Homiokzati

2 (Homiokezati fal)

‘homlolzati
A wvoter alatti fodém)

dlo (Talzjen felkovo padla)

fal 1 (Homlolezati fal
EIFEum'uokza:i fal

ti fal 1 (Homlokzati fal)
1 homlolezati fal 2 (Homlok=ati fal)

_\'3'_ilasz=imk

5 1 (Killénleges vegezds)

tazerkazatt homlolkzati &

hoszigztalt bajarati ajte Dal-nynzat (Homlokeati vazy £

héazigatelt bajirati ajtd Dél-lealat (Homlolerat: vapy fitatt éa F

5 (>0.5 m7)
yildszied (>0,5 m%)
en tersk kozbtti ajte)
fiitetlen terek kbzotti ajta)

Eszak-keleti dupla soros ivegtigla (Fa vagy PVC keretszerkezetd homlokzati tve nyildszire (>0,3,

Falilet homs, Fajlagos hatarclo

U, [Wim'K] u ¥ UR, [W/mK] [méim] tamag, [kg/nv]
0.22 0,15 025
0,22 013 025
0,22 5 0.15 026
e | o050 0.10 0.13
0.47 | . E 025
0,22 034 0,05 013
0.22 ) 0.15 025
0,17 0,15 020
0.22 0.15 025
01 0,15 020 1
1.00 5,10
120 7,84
100 144
100 430
140 231
1.40 3,15 4
00 3,24 3,24
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Nyilaszardk benapozas vizsgalatai
Eszak-nyugati nyilaszaré
0

70
£.60
SR
R
% 2
E o i
q
=30

20

10

0.

-150 -100 50 0 50 100 150
Azimut 7]
Tagozalok ¢és lereptargyak amyékmaszkja Tagozalok geometriaja

Direkt sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 38,14kWh
Eszak-keleti nyilaszaré 1
80

70
60|
-
i 507
[+
8 40
E
g
2 m

20

10

-150 -50 0 5 100 150
Azimut ]
‘l'ago7atok és tereptargyak drnyékmaszkja Tagozatok geometridja

Direkt sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 98,34kWh
Dél-nyugati nyilaszaré 1
0

0
2604
-5
Rt |
L)
T a0
N

20

10

150 -100 50 0 50 100 150
Azimut ]
Tagozalok és lereplargyak amyékmaszkja Tagozalok geometnaja

Direkt sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 10,61kWh
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Dél-nyugati nyilaszaré 2

Azimut ]

‘Tagozatok és tereptargyak arnyékmaszkja Tagozatok geometridja
Direkt sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 34,84kWh
Eszak-keleti dupla soros iivegtagla
80

7o
604
£l
81
E 40
=3
20
10
450 00 50 0 s 10 150
Azimut 7]
Tagozalok és lereplargyak amyékmaszkja Tagozalok geometnaja
Direkt sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 9,62kWh
Osszes sugarzasi nyereség a nyari sugarzasi héterheléshez: 0,00W/m?2
Fajlagos értékekbél szamolhaté igények
Belsé honyereségek dsszege, Q = AN/ £ 7582,41 kWh/a
Vilagitas éves net1o energia igénye, XL, = ZANE 1 v: 2297,70 kWh/a
ITasznalati melegviz éves neltd hdenergia igénye, Qv = ZANQ MY 1787,10 kWh/a
Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben, Vg = IVn: 689,31 m3/h
Levegd (érfogataram a hasznalati 1d6ben, Vi1 = ZVor %72 17Z;: 0,00 m3/h
[.evegd térfogatiram a haszndlati idon kival, Vige= 2Vny*(1-71 /7 ): 0,00 m3/h
Légmennyiscg a 1611 cgyenstlyl hdmérsékletkilonbség szamitasahoz, Vg = TV itV F 1)+ Ve X 689,31 m3/h
Levegd (érfogatirama nyéron, Vyys = ZVng g0 4595,40 m3/h

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellenérzése

Belst ¢s kitlso homérscklet napi étlagos kalonbscge, Aty pyir: 1,89 K
Ath,nyér,lim : 3K
Nyar tilmelegedésre vonatkozo észrevélel:

Nyari tulmelegedés veszélye nem all fenn!
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Gépészeti rendszerek
Fltési rendszer:

HMYV készités rendszere:

A fiités fajlagos nettd éves hdenergia igénye, g 82,96 kWh/m?2a

Laycensalyi homérsékletkillonbséy, Ay, 6,80 K

IT6lokhid, IT: 72000 hK

Fiitési idény hossza, /¢ 4400 h

1. flitési rendszer
Alapteriilet: 255,30 m2
Részesedés a flitési idényhosszbol: 100,00 %
Fités tipusa: Faapritékos kazan
o 0,60
0l 1,00
Ci 1,75
kv 0,08 kWh/m2a
Ak 3,30 kWh/mZ2a
qry 3,13 kWh/m2a
Fiy: 0,72 kWh/im2a
qp 0,00 kWh/m?2a
Ly 0,00 kWh/mZ2a
Ei ) = (qrrqentaeytae) *Cifon*t¥e; T(Ep g Hertqp ) ey 95,88kWh/m2a

Hasznalati melegviz rendszer:

1. hasznalati melegviz rendszer
Alaptertilet: 212,42 m?
Részesedes az tizemdobol: 100,00 %

Elektromos ilizemii

Elektromos fiitépatron

Melegviztarold helye: Fiitott téren beldl
Melegviztirold tipusa: Csucson kiviili arammal miikédé elektromos bojler
IIMV closzlas rendszere: Fiitott téren beliil, Cirkulacié nélkil
MY 7,00 kWh/m2a
CHMV 1,80
(i 1,00
C: 1,00
K 0,00 kWh/m?2a
AHMV A 0,10 %
He: 0,00 kWh/m?2a
My £ 0,13 %
Ly, 1 = Gy by v Ghmy ) CiF o T ey H(EcTLER) ey 15,48 kWh/m2a
Vilagitas:
Fyr: 9,00 kWh/m2a

Megujuld energiaforrasok:
Esus:Epa:s:sziv_EF.sus+]:HMV.sus_]:LT.sus—i_EH[:.T._sus_E\’IL,stls+E1\_Y'ER.sus =4,14+156,44 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 160,58 kWhimZa

Megtjulék részardnya: 133,42 %
Becsiilt éves CO, kibocsatas: 1,21 t/a
Eves CO, kibocsatas referencia értéke: 9,87 t/a
Eves szinten megtakaritott CO, mennyiség a ref.értékhez képest: 8,66 t/a
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Osszesitett energetikai jellemzé és kdvetelményértéke:

Ep:]:'1:+EHMV_ELT+EH1'1+EVIL'ENYER:95.~88 +1548+ 0,00 + 0,00 +9,00 - 0,00=120,36 kth'mgu

Fpmkisse = 130,67 kWhimla

Az dsszesilell energetikal jellemz6 meglelel.
Fomxn = 85,00 kWhimZa
Teljesitményszizalék: 141,60 %

Becsiilt fogyasztas energiahordozoék szerint:
Tizifa, biomassza:
Fajlagos ar:
Osszesen:
Erintett gépészeti rendszerek:
Tines 1:
Csucson kiviili elektromos aram:
Tajlagos ar:
Alapdij:
Osszesen:
Erintett gépészeti rendszerek:
HMV 1:
Elektromos dram:
Fajlagos ar:
Alapdij:
(")SSGZBSG‘HZ
Erintett gépészeti rendszerek:
Fiités 1:
Vilagitas:
Eves becsiilt fogyasztas kéltsége:

40 144,04 kWh/év
6 Ft'/kWh
259 330 Ty

40 144,04 kWh¢v

2 196,24 kWhlev
29 F'i’kWh

51Ty

63 391 Fiféy

2 196,24 kWh/év
919,89 kWh/év
46 Ft/kWh

154 Tisév

42 386 Ft/év

0,81 kWh/év
919,08 kWhiév
536 147 Ft/év

Szamitasi médszerek
Hohidveszteségek szamitdsa:
Cpiilet fajlagos hitarolo (6megénck szamitdsa:
Qsd direkl sugidrzasi nycereséy szamildsa a [liést idényre:
Qsd direkt sugdrzasi nyereség szamitasa az egyens. hém. killonbségher:
Qsid indirekl sugirzdsi nyereség szamildsa:
Fajlagos hoveszieséglényezd szamilisa:
Fiitési energiaigény s7amitdsa:
[Telyiségek hasznalata;
Felileti ellendllasok szamitisa:
Qsd direkt sugdrzasi nyereség szamildsa a nyan sugarzast héterheléshez:
Szolany nycreséyg beszamildsa a megiyuldk részaranyaba;
Talajjal érintkezd rétegrendek szamitasa:
Nyereségaramok [igyclembevéicle az dsszesitell energetikan jellemzében:

Havi sugirzdsi energiahozam a megujulék s7zamitisdhoz:

A szamitas a 39/2015. (IX. 14.) MVM rendelettel modositott 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint késziilt.

Egyszerisitett
Egyszeriisitett
Részletes
Részletes
Egyszeriisitett
Részletes
Egyszerisitett
Részletes
Részletes
Részletes
Részletes
Részletes
Részletes

Részletes

alairas
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Mellékletek

Csatolt mellékletek:
G:\NyomtatnitH'120170183 Nagybarca, Kossuth u 30\E-1 Alaprajz_1 pdf
G\ NyomlainttLT20170183 Nagybarca, Kossuth u 300L-2 Metszetek 3.pdl
(i\NyomtatnitE'120170183 Nagybarca, Kossuth u 304H-3 Homlokzatok 4.pdf
GNyomtatnitE' 120170183 Nagybarca, Kossuth u 30'Ehiteles térképmasolat.pdf
G\ NyomlanitET20170183 Nagybarca, Kossuth u 30:0I-1 Ilelyszinrajz 5.pdl

8AD1743686DBEO6B1444A1813795EF69 22/22 oldal



R By L, N )
DLZLLINN 02N Teun sty LT foig
WU B RTRRS 0 RS ] |embLeuceuy Bemauy eneqdliey

yEag| b [
Q0LL I 2rYdY Y ILNIZSTT0

1L S

£ 2 TEH R BN e reesy Bamalfen Loz
JeAbeeyyy sy s qurseassy Sy B v

0 4 Dsmlman walas i YpACsy

Ao

T

F Ty
S
» ®3
4
N
EE]
B oM
ﬂma_ &
g ] =
) ulemmy [ ] w
Mo A1 F.
- - e E=NE
. = 2]
m.x w LEoE T
e I‘v_.
! e Sz ! LI !
bl
- HiL ™ ] W Wowz & oo el
(S FiE] fry EE o v wE o
oo W

004:} W Zlesdele puizspiod




p I 1KUREY eSely | 578

QR0-0L-L A D2H0H23 YN neamnuneso) weqifen o
- JoBgy ez RTS o uded 1oQ tezfuguuaiury Beszgy eeqifiey
g ‘eania] A
Z3 001-1 N ¥M3L3ZSLIN
‘i) depua
£ TSI 0 e sofe nssay ‘easeqden roe
|EAgSEYEIEN eyfuny s§ eqozseuln ‘sgylnjay epong
S
v l =
W 0l wigpny sepuassbuciagses A % mﬂ.o.
ura g'g unieq|a) JESeN, Sk “
wa gy uapeyzsdl apetizny Bljoy pzeR o +
wa g jadedbiiuesse W 0'ZE W NH 5¢ and esin o “ i e
EI ; ]
BE 40 WS SWeZeY ‘muezs |
B||9) QIZSTIBIFEIEY % 18T+
5 EEITE w3 Q'0g 3,86 1L §5/0 HZL ABEsainey | . v
25 s3T0ANAL wagQ'z AfeyoLucH 1 i
spuna sepajdaiasa Jofuioy wag'g TBIOHING D3P mmﬂ,f =
(Inieq ue-w go'g 1M9EIE) woidwal) g & % - -
-3 < B L1 2
W3 0'0Z %56 1L §5/0 WZL Abesainey e ofee . P v N wM
BLIDL Bniezs wag'gh ucies IEsen, M — L I et . her i3
EIl0) giZ52uRlERIE] ‘Brzs a2 Bessanpauleje W = = LS A %_?H wm
&5 9B wa g'g Sd 9nEsgde s B oL 2g
25 s3T0ANAL wag'g uojaqyezie yeses m H
spuna sepajdaiasa Jofuioy + wa gL de| ssausy "
00L:} W19zsiaw 9-9
00}:1 WI9zsiow g-9
i
._. = JEINE] B [BSSEHE(ETY
fud 0 ._.x. 21 ._.2.._. 599 ._,3._.
“ s
_ ]
-
-
I 0

wapoy opeebew paben

G115,z Jedabad BI04 BUEZS

001} INI0ZSIoW y-y

cl

FANEEE

Sl

Wi
v

>

Sigs
SHEs

Bk

L&}

[T




—

P LOUpey B2ec Ly . N
ULEIL-L NN 22123 N ieun yrasoy BEley e
U ORS00 IR TemLetueni) fieenny eneqiley
| ETE]
00K E W HOLYZHOTNOH
1L S
£ 2 TEH R BN e reesy Bamalfen Loz
JeAbeeyyy sy s qurseassy Sy B v
L} 1 L
Tial 3 T o 1 ¥k
I ey gy e gg= L enelmL ||
VRESE(L IETvE|WCy 1) cpmiewbew aasfEn |
shpag(ed §|NH31 3 cpeswban galay g
sespin) seew ue oL BERRIIETEG Dozle, g
U, ¥'= 7 740707 Bbbann Do uescpy Bz
oo, 59 ewmesazsn oTiueliay mey g
FANEEResE qniiE pamrzeEases nleuen g
Wl 1 )= o) uesapi Brdienw ey
sapoylqusy oiay nseigsaudla praooobun sty ¢
UAEFHARETE BORiBiuas IETawcy ue vl sEeEzeEnnal s 2
VBTSRRI ZE NETR [uDL 4-50505) Hamcfen, 7
IEDENYEZOL ETECE] ELEQBEBNGY, |
004} W ¥eiofwoy I-4a 001:4 W EqO|WoY 1-ANT
L
00k EL 1
= aTe 7 e ’ e 7
bl
sKo )
P WS ot T Lz
TR (i) SOUE AR BODGTSWTES _
N L) T
e " 7
e | M BE #Eai@E@ O ﬁ # % ﬁ mE @A
- : BT - § S M
THE AT e : . _ — -
T i - o
- oD L . -
© iy - ® -
LA Mm \ - 7
rd
ww A o ﬂ_
- Bl s
SO
001} W IEZHOjWOY -3
’ 59 ’ W ’ ez 1

- o .. - 1
-, [ £ e & 4l
- e .
_ _ . N - Jree
e R "
Bk P,

004:1 W ¥eHOWOY 1ANQ




Edelényi Jarasi llivatal Foldhivatali Osztaly
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Llelyrajzi szamr NAGYBARCA belteriilet 3 Megrendelés szam: 7/446/2016
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