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Rakiar 2 Fekete mosogato GRAT70 kulsé fali racs
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Térfogataram 30 m3/h
] Fesziiltség: 230 V/50Hz
Hangnyomassz.: 40 dB
Teljesitmény: 13W
Erintés véd. IP X4
Suly: 0,44 kg
E E—
Megjegyzés: A légtechnikai rendszereket a 7/2006 TNM rendelet szerinti
hidraulikailag be kell szabalyozni.
Szabalyozas: A 1égkezel6gép a gyari beépitett szabalyozordl kerliinek kezelésre. A kezel6 fellletett a szertarba kell kiépiteni.
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! ] - ! | | ¥— | 204 —! —! 204 ona ! Megjegyzés: A légtechnikai rendszereket Hilti MV-PI Iégcsatorna bilinccsel kell rogziteni.
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205 203 205 - A méretek a helyszinen ellenérizenddk!
‘ VENTS VUE2 250 P EC ‘ ‘ Gmo m3/h Gwo m3/h ‘ - Jelen tervalap az épitész és a bels6épitész tervekkel egyiitt kezelendd.
hévisszanyerds légkezeld - A tervtdl torténd eltérést kizarolag a tervez6 jovahagyasaval térténhet!
‘ ‘ ‘ ‘ - Jelen terv a tervezd szellemi terméke, tulajdona, igy az a szerzdi jog védelme alatt all!
- A kivitelezés megkezdése el6tt a gyartokkal egyeztetni sziikséges !
- Amennyiben a tervekben hianyossag, vagy ellentmondas mutatkozik,
a Tervez6t haladéktalanul értesiteni kell, és a probléma megoldasaig a
‘ ‘ ‘ ‘ kivitelezést fel kell figgeszteni az adott szakaszon!
)1 Tételszam | Megnevezés: Méret: Darab: | Gyarto:
‘ -16- ‘ ‘ -16- Tornaszoba ‘ 201 SR Légcsatorna @ 125 34m LINDAB
Tornaszer raktar Tornaszer raktar
60,00 m2 5nvoki
‘ 12.60 m2 ‘ ‘ 12.60 m2 ‘ 202 Kénydkidom BU 90 125 @125 8db LINDAB VENTS VUEZ 250 P EC
203 Cs6kapcsolé NPU 125 125 3db LINDAB hévisszanyerés légkezeld
! ! ! ! 204 T-ldom TCPU 125 125 @ 125-125 4 db LINDAB Szallitott légmennyiség: 200 m3/h
‘ ‘ ‘ ‘ 205 SVA 125 légszelep 125 4 db LINDAB Ventilator nyomasa: 100 Pa
| | | | 206 Véglezard sapka ESU 125 @ 125 2db LINDAB Ventilator teljesitménye: 125 W
L77777777J Liii777777777777777777777777777777777J 207 YGC es6védo fix racs 2125 2db LINDAB Ventila’torAramfelvétele; 0,87 A
Zajszint: 39 dB(A)
Sziré: G4
Suly: 30 kg
Hocseréld, hatékonysaga: Ellenaramu, <89%

Ezen terv a Szerz6 Jogrol szo616 1999. évi LXXVI. Torvényben meghatarozott szerzdi jogvédelem ald tartozik.

A jogok a TERVEZO-t illetik. A jogosult hozzajarulasa nélkiil az anyag barmely forméban térténé masolésa,

A jogseért6 cselekményekkel szemben az igény érvényesitésének a jogat fenntartjuk.
sokszorositasa, kozreadasa, atruhazasa, kozzététele és atdolgozasa a TERVEZO hozzajarulasa nélkiil TILOS!

: MESTERTERV Targy: nis o ; A Tervfajta:
EQ-‘T/EB Tervezd, Kivitelezs 65 Ovodafeltjitas és Tornaszoba kialakitas KIVITELI
= 1 ) ~/ Kereskedelmi KFT. 3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. Hrsz.: 2; 3
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Zvolenszki Laszl6 Féldszint alaprajz-Metszetek AU 2017, 12,
Epliletgépészmérndk Megrendelo:
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Nagybarca Kézségi Onkormanyzat
3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.
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