
-0.45

+7.25

Ablakpárkány +3,35 m

Ablak szemöldök: +5,30 m
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Jelmagyarázat:

MV MV MV

HV HV

Használati melegvíz vezeték ( Valsír ötrétegű műanyag csővezeték )

Tervezett szennyvíz vezeték ( KG PVC, KA PVC)

Vezetékek szigetelés

Használati hidegvíz vezeték ( Valsír ötrétegű műanyag csővezeték )

Szennyvízejtő vezeték jele

SZ1

CV CV

Cirkulációs vezeték ( Valsír ötrétegű műanyag csővezeték )

Tervezett szennyvíz vezeték, alaplemez alatt ( KG PVC )

Dátum:

2017. 12.

Rajzszám:

     Gv-1

Tervfajta:

KIVITELI

TERVEZÕ:

Tárgy:

Óvodafelújítás és Tornaszoba kialakítás

Helyszínrajz

Méretarány:

M=1:250

Megrendelő:             

Szakág:

ÉPÜLETGÉPÉSZET 

Rajz címe:

Nagybarca Községi Önkormányzat

3641 Nagybarca, Kossuth utca 32.

3641 Nagybarca, Kossuth Lajos utca 30. Hrsz.: 2; 3

MESTERTERV

Tervező, Kivitelező és

Kereskedelmi KFT.

3715, Gesztely Attila u. 26/A

www.mesterterv.hu

Tel.:06-30-215-2908

VÍZELLÁTÁS-SZENNYVÍZELVEZETÉS

Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. 

A jogok a TERVEZŐ-t illetik. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, 

sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS! 
A jogsértő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk.

Zvolenszki László

Épületgépészmérnök

okl. Létesítménymérnök

G-01-14524

HV HV HV

H
V

H
V

H
V

H
V

H
V

Meglévő, megmaradó

vízóra akna

Tervezés határ a mért vízvezeték

oldalon található elzáró szerelvény

KPE 32 x 3,0

PE 100 (c=1,25)

KPE 32 x 3,0

PE 100 (c=1,25)

30

28

Csatlakozás a Gv-2 számú terven

Meglévő,megmaradó

telekhatári tisztító akna

tervezési határ

110 x 3,0

PVC KG

110 x 3,0

PVC KG

DN 160

PVC KG

DN 160

PVC KG

DN 160

PVC KG

DN 160

PVC KG

0,5-1%0,5-1%
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