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E jelii féeloszto
| M | mértfévezeték 1 L}
H1 iranyfények 40 130 5
H2 kiilsd vilagitas 43 155 2 2 2 7
H3 gazdasagi kozl. vilagitas 201 13 5 145 2 11 3 3 312 10
H4 kézlekedd 1. vilagitas 12] 12 4 140 2 11 3 3 311 8
H5 kdzlekedd Il. vilagitas 15] 22 5 185 2 1 3 3 4 11 10
H6 RACK szekrény 6 20 1 1 1
H7 kazan 13 42 1 1 1
| K jelii eloszté févezeték 13 70
IL_| Vielii eloszté fvezeték 7 40
EPH véddvezetd
K jelii eloszt
kH1 hiiték 19 65 3 3 3
kH2 hiiték 19 65 4 4 4
kH3 hiiték 16 53 3 3 3
kH4 hiiték 20 65 2 2 2
k1 vilagitas 37 2 85 10 4 1 5 5 212 4 1 4 112 2
k2 vilagitas 3 7 4 145 2 4 1 L) ) 21211 1 8
k3 vilagitas 29| 2 [ 110 2 4 2 [ 6 21211 10
ka dugaszolo aljzatok 29 90 6 1 5 1
k5 dugaszolé aljzatok 21 85 4 4 4
k6 dugaszolé aljzatok 17 55 3 3 3
k7 dugaszolé aljzatok 12 65 1
k8 dugaszolé aljzatok 6 3 1
k9 dugaszolé aljzatok 7 3 1 1 1
k10 dugaszold aljzatok 21 67 2 2
k11 befiivé ventillator 14 45 3 1
k12 elszivd ventillator 16 53 3 1
k13 fiitGtest 13 72 4 1
k14 | magnesszelep 16 50 1
| k14m| aramlas érzékeld 16 35 4 1
| SZm | szellézés miikddtetés 14 30 1 1 1
k15 siité 15 85 4 1
EPH véddvezetd 25 28
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